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теплоснабжения
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 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации».

 Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 N 18 «Об утверждении Правил установления

требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к

правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

 При разработке учтены положения:

 Федерального закона РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

 Федерального закона РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации».



Цель разработки Схемы теплоснабжения:

Формирование основных направлений и мероприятий по развитию системы

теплоснабжения городского округа, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при

минимальном воздействии на окружающую среду.

Задачи Схемы теплоснабжения:

Повышение качества теплоснабжения потребителей за счет:

▪ обеспечение горячей водой требуемого качества за счет перехода на закрытую систему

горячего водоснабжения и замены проблемных участков сетей ГВС;

▪ повышение надежности теплоснабжения потребителей за счет строительства новых и

реконструкции изношенных тепловых сетей и оборудования источников тепловой

энергии;

▪ удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель вновь

строящихся жилых, общественных и производственных объектов;

▪ снижение расходов топлива, тепловой энергии за счет дальнейшего развития

централизованного теплоснабжения, с приоритетным использованием

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Цель и задачи схемы теплоснабжения
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✓ Сбор исходной информации по тепловым сетям, источникам тепловой энергии,

перспективному развитию поселения и т.д.;

✓ Разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения в программно-

расчетном комплексе Zulu Thermo 7.0;

✓ Анализ существующего состояния работы системы теплоснабжения;

✓ Анализ перспективного развития поселения и определение тепловых нагрузок;

✓ Разработка вариантов развития поселения, согласование вариантов;

✓ Анализ вариантов развития и выбор оптимального;

✓ Разработка комплексной программы развития системы теплоснабжения с определением

объёмов и стоимости работ;

✓ Согласование и утверждение отчетных документов.

Основные этапы выполненной работы
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Административное деление ГО 

Павловский Посад
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Муниципальное образование 

находится в центральной части 

Павлово-Посадского района и 

граничит:

• на С-В, С – с.п. 

«Кузнецовское»;

• на С – с.п. «Большие дворы»;

• на С-З, З, Ю-З –

«Рахмановское»;

• На Ю, Ю-В – «Улитинское»

Площадь территории ГО 

Павловский Посад 4320 га.

Численность населения ГО 

Павловский Посад по состоянию 

на 01.01.2016 66,543 тыс. чел.
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Характеристика существующей 

системы 

 Теплоэлектроцентрали

Теплоснабжение части потребителей ГО Павловский Посад осуществляется от ГТУ – ТЭЦ-30 по тепловой

магистрали 2Dу 300 мм. Тепловая нагрузка потребителей, отапливаемых от ГТУ – ТЭЦ-30 на территории ГО

Павловский Посад составляет 19,222 Гкал/ч (14,8 % от общей тепловой нагрузки ГО Павловский Посад).

Установленная тепловая мощностьГТУ –ТЭЦ-30составляет32,0Гкал/ч.

 Котельные на территории ГО Павловский Посад

• 16 котельных установленной тепловой мощностью менее 5 Гкал/ч.

• 2 котельных установленной тепловой мощностью менее от 5 до10 Гкал/ч.

• 6 котельных установленной тепловой мощностью от 10 до 50 Гкал/ч.

 Тепловые сети и сетевое оборудование

• 130,2 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении

• 5 центральных тепловых пунктов

 Суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии на территории ГО

Павловский Посад составляет 234,61 Гкал/ч.
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Теплоснабжающие организации 

ГО Павловский Посад
МУП «Энергетик» является основной организацией, которая осуществляет деятельность, как по

производству, так и по передаче и реализации тепловой энергии потребителям систем

централизованного теплоснабжения на территории ГО Павловский Посад. МУП «Энергетик»

осуществляет покупку тепловой энергии у ПАО «Мосэнерго», Павлово-Посадское ПАТП, ООО

«Павлово-Посадский шелк».

№ п/п ТСО
Кол-во тепловых 

источников

Установленная 

мощность, Гкал/ч

1 МУП «Энергетик» 22 175,35

2 Павлово-Посадское ПАТП 1 7,76

3 ООО «Павлово-Посадский шелк» 1 19,50

4 ПАО «Мосэнерго»* 1 32,00
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Зоны действия источников ТЭ на территории ГО 

Павловский Посад
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Зоны действия источников ТЭ на территории ГО 

Павловский Посад

Тепловой источник
Подключенная суммарная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч

Котельная «Южная», ул. Тимирязева, д.14 2,7845

Котельная «Пушкинская», ул. 1-я Пушкинская, д.14/А 1,4747

Котельная «ЛМЗ», ул. 1 Мая, д.70 4,8640

Котельная «ЦРБ», ул. Карла Маркса, д.6, стр.4 1,3581

Котельная «Карповская», ул. Карповская, д.4, стр.5 1,5192

Котельная «Ленская баня», пер. Корнево-Юдинский, д.10А 1,1967

Котельная «Разина», ул. Разина, д.12/Б 1,4948

Котельная «№8», пер. Интернациональный, д.12/А 4,1475

Котельная «№9», пер. Интернациональный, д.25/А 3,3540

Котельная «Каляева», ул. Каляева, д.6 0,3352

Котельная «Городок», ул. Городковская, д.73А, корп.30 22,4184

Котельная «Мира», пер. Карла Маркса, д.11Б (старая часть/новая часть) 0,2733/0,1940

Котельная «Н-Носовихинская», пер. Совхозный, д.13 37,1452

Котельная «Орджоникидзе», пер. Орджоникидзе, д.8 6,5620

Котельная «Игнатьевская», пер. Игнатьевский, д.1/А 0,2960

Котельная «Филимоново-1», 2-й пер. 1 Мая, д.4/А 3,0990

Котельная «Филимоново-1», 2-й пер. 1 Мая, д.34/А 2,451

Котельная «Сенная», ул. Сенная, д.38 0,3090

Котельная «Кирова-39», ул. Кирова, д.39 1,3460

Котельная «Очистные сооружения», пер. Интернациональный, д.28 2,860

Котельная «БЖД-ТВГ», пр. БЖД, д.24 8,055

ГТУ – ТЭЦ-30, пр. БЖД, д.25А 19,2220

Котельная ПАТП, Мишутинское шоссе, д.64 1,2432

Котельная ООО «Павлово-Посадский шелк», ул. 1 Мая, д.105 1,8920



Схема теплоснабжения  ГО Павловский Посад на период с 2016 до 2031 года10

Перспективный прирост нагрузок в 

существующих границах городского округа 

Наименование 

источника

Прирост спроса на тепловую энергию, Гкал/ч

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2031 Итого

«Городок» 0,32 1,5332 1,8532

«Мира» 0,476 0,476

«ЦРБ» 2,230 2,230

«Орджоникидзе» 0,970 0,970

«Пушкинская» 0,200 0,200

«БЖД-ТВГ» + ГТУ-

ТЭЦ-30
0,073 0,024 0,450 1,242 0,8852 2,6742

БМК «Южная» 4,9382 4,9382

«Н-Носовихинская» 1,5218 1,5218

БМК «Южный м-рн» 2,181 11,643 15,824

БМК «Филимоново» 14,175 14,175

БМК «Ленская баня» 7,434 7,434

ИТОГО: 31,357



Схема теплоснабжения  ГО Павловский Посад на период с 2016 до 2031 года11

Варианты развития источников 

теплоснабжения 

Мероприятие Ед. изм.
Первый 

вариант

Второй 

вариант

Реконструкция с увеличением тепловой 

мощности
шт. 1 3

Реконструкция с заменой основного 

оборудования на современное без изменения 

установленной тепловой мощности

шт. 6 4

Вывод из эксплуатации котельных с передачей 

мощности на эффективные источники тепловой 

энергии

шт. 14 7

Строительство новых источников шт. 4 3

Инвестиции 

876 млн. руб.

Инвестиции 

1 386 млн. руб.

Первый вариант – реконструкция существующих источников тепла, переключение

между сетями источников.

Второй вариант – реконструкция существующих источников тепла, переключение

между сетями источников (большая централизация).
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Система теплоснабжения на 

перспективу до 2031 года (1 вариант)

1. БМК ПАО «Мосэнерго» (2016 – 2017 г.г.)

2. БМК «Южная» (2019 г.)

3. ГПУ «Очистные сооружения» (2019 г.)

4. кот. «Н-Носовихинская» (2019 г.)

5. БМК «ЦРБ» (2022 г.)

6. кот. «Игнатьевская» (2022 г.)

7. кот. «Сенная» (2022 г.)

8. БМК «Ленская баня» (2023 г.)

9. БМК «Южный м-рн» (2024 г.)

10. БМК «Филимоново» (2025 г.)
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Система теплоснабжения на 

перспективу до 2031 года (2 вариант)

2. БМК «ЦРБ» (2018 г.)

3. кот. «№8» (2018 г.)

4. БМК «ТРЦ» (2019 г.)

5. кот. «ЛМЗ» (2019 г.)

6. кот. «Н-Носовихинская», (2019 г.)

7. кот. «Игнатьевская» (2022 г.)

8. кот. «Сенная» (2022 г.)

9. БМК «Ново-Мишутинская» (2024 г.)

10. БМК «Южный м-рн», (2025 г.)

11. БМК «Старопавловская» (2030 г.)
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Развитие тепловых сетей

Предлагаемые мероприятия

Протяжённость, км

1 вариант 2 вариант

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки
1,040 6,347

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 3,332 5,525

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса
90,647 90,647

Строительство ЦТП 4 2

Перекладка существующих сетей для улучшения 

гидравлических режимов
0,195 0,195

ИТОГО:
Инвестиции 1 889 

млн. руб.

Инвестиции 1 978

млн. руб.
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Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение

Наименование мероприятия

Капитальные затраты на реализацию 

предлагаемых мероприятий с учётом 

индексов-дефляторов, с НДС, тыс. руб.

1 вариант 2 вариант

Строительство тепловых сетей, для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки
300134,898 297222,482

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 175181,114 238794,521

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса
1380971,676 1401471,129

Строительство, реконструкция и модернизация источников 

тепловой энергии
875944,458 1385729,614

Строительство ЦТП 24233,623 32463,191

Перекладка тепловых сетей для улучшения гидравлических 

режимов
7171,613 7171.613

Итого 2711474,473 3310689,642
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Решение об определении единой 

теплоснабжающей организации

Тепловой источник ТСО
Предлож. по присв. 

стат. ЕТО
Тепловой источник ТСО

Предлож. по присв. 

стат. ЕТО

Котельная «Южная»

МУП 

«Энергетик»
МУП «Энергетик»

Котельная ГУП «Мостранавто» ПАТП ПАТП

Котельная «Пушкинская»
Котельная ООО «Павлово-Посадский 

шелк»

ООО «Павлово-

Посадский

шелк»

ООО «Павлово-

Посадский шелк»

Котельная «ЛМЗ» Перспективные котельные 1 вариант

Котельная «ЦРБ» БМК ПАО «Мосэнерго»
ПАО 

«Мосэнерго»
ПАО «Мосэнерго»

Котельная «Карповская» ГПУ «Очистные сооружения»

МУП 

«Энергетик»
МУП «Энергетик»

Котельная «Ленская баня» БМК «персп. Южный м-рн»

Котельная «Разина» БМК «Филимоново»

Котельная «№8» БМК «Южная»

Котельная «№9» БМК «Ленская баня»

Котельная «Каляева» Перспективные котельные 2 вариант

Котельная «Городок» БМК «Южный м-рн»

МУП 

«Энергетик»

МУП «Энергетик»

Котельная «Мира» БМК «ЦРБ» МУП «Энергетик»

Котельная «Н-Носовихинская» БМК «ТРЦ» МУП «Энергетик»

Котельная «Орджоникидзе» БМК «Ново-Мишутинская» МУП «Энергетик»

Котельная «Игнатьевская» БМК «Старопавловская»

Котельная «Филимоново-1»

Котельная «Филимоново-2»

Котельная «Сенная»

Котельная «Кирова-39»

Котельная «Очистные сооружения

Котельная «БЖД-ТВГ»

ГТУ – ТЭЦ-30
ПАО 

«Мосэнерго»
ПАО «Мосэнерго»
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Зоны действия теплоснабжающих организаций



Схема теплоснабжения  ГО Химки на период с 2015 до 2030 года20

Все предлагаемые варианты развития 

системы теплоснабжения ГО Павловский Посад 

обеспечивают полное покрытие 

перспективного спроса на тепловую энергию.
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